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POPIS MAPA TEHNICKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1/3 ARHITEKTONSKI PROJEKT , TD 7/21, ZOP 7/21
Arhitektonski studio Kraja¢ d.o.o., Zagreb
Projektant: Hrvoje Krajag, dia, A 2903

MAPA 2/3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT, TD: 220/20
F.I.L.D. Projekt d.o.o., Zagreb
Projektant: Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.

MAPA 3/3 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA, TD: 127/21
designoffice d.o.o., Zagreb
Projektant: Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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SADRZAJ PROJEKTA:
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OPCI PRILOZI

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

lzvod iz sudskog registra
Imenovanje projektanta
RjeSenje projektanta

Izjava o uskladenosti projekta
Procjena troSkova gradnje
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TEHNICKI PRORACUN
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2. Tlocrt prizemlja — vodovod i kanalizacija
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4. Shema sustava
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designoffice d.o.o.

Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080931034
OIB:
54261731161
TVRTKA:
1 design office drusStvo s ogranifenom odgovornodéu za
projektiranje, gradenje i nadzor
1 design office d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
V Ravnice 10

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 #* - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja

I #* - Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

T ® - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanija i

sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije

nekretnina

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

Izrada procjene opasnosti

- Osposobljavanje za rad na siguran nacéin

- Ispitivanje strojeva i uredaja s povecéanim

opasnostima i ispitivanja u radnom okoliZu

Provjera strojeva i uredaja, osobnih za&titnih

sredstava i opreme

- Struéni poslovi zastite okolida

- Tehnic¢ko ispitivanje i analiza

Kupnja i prodaja robe

- PruZanje usluga u trgovini

- Obavljanje trgovackog posredovanja na domadem i
inozemnom trZigtu

HORERE R R e
* I *
1 I I

Sy
* % b % %
|

1 # - Zastupanje inozemnih tvrtki

]l = — Turistic¢ke usluge u nautic¢kom turizmu

1 * - Turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turidticke
ponude

1 * - Ostale turisticke usluge

1 * - Turistic¢ke usluge koje ukljuéuju-dpopts
rekreativne ili pustolovne aktivnost/i

1 * - Pripremanje hrane i pruZanje uslugd prehrane

i S

\\
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designoffice d.o.o.

Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2

Zagreb, svibanj 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

L == - Pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

1, = - PruZanje usluga smje3taja

i - Pripremanje hrane za potrodnju na drugom mjestu
sa 11i bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvuy,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

1 * - Organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja,
teCajeva, zabavnih igara, priredbi, revija,
izloZbi, koncerata, festivala, sajmova

] = - Usluge informacijskog drustva

I = - Rac¢unalne i srodne djelatnosti

1 = - IstraZivanje trZidta i ispitivanje javnog
mnijenja

T 2 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 % - Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika
ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1 * - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

1 % - Javni prijevoz putnika u medunarodnom linijskom
cestovnom prometu

1 = - Prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom
cestovnom prometu

1 * - Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu

1 = - Prijevoz za vlastite potrebe

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Nina Klepac, OIB: 70896028545
Zagreb, Kozjak 26
i - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Nina Klepac, OIB: 70896028545
Zagreb, Kozjak 26
1 - direktor
1 - zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju druitva s ogranidenom odgovornoscéu
08.09.2014.godine.

Upise u glavnu knjigu proveli sug

RBU Tt Datum Naziv suda

D004, 2015-01-14 10:28:10 Stranica: 2'od 3
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne o
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-14/20260-4  16.09.2014 Trgovacki sud u Zagrebu

U Zagrebu, 14. sijeé&nja 2015.

Ovlastena osoba

D004, 2015-01-14 10:28:10 Stranica: 3 od 3



designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

Temeljem odredbi Zakona o gradniji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19), donosi se:

1.1. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA

Naziv i lokacija gradevine za koju se imenuje projektant:

Adaptacija ljekarne

na k.¢.br.3589/2
k.o.Susak

Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

Naziv tehnicke dokumentacije: ~ Strojarski projekt
Broj: 127-21

Ime i prezime osobe imenovane za projektanta:

NINA KLEPAC, dipl.ing.stroj.
Ovlastenje broj: 1254 od 17.06.2002.

Zagreb, svibanj 2021. Direktor:
designaffice

NS Wlepacdipling.shioj= ©




designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne

na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

\ efide
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-01/02-01/ 1254
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 08. srpnja 2002.

Na temelju ¢lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne riovine”, br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odiuke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
strojarstva od 08.07.2002. godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za upis KLEPAC
NINA, dipl.ing.stroj., ZAGRER , KOZJAK 28, predsjednik Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

1. U lmenik ovladtenih inZenjera strojarstva upisuje se KLEPAC NINA
, (JMBG 1107974335088), dipl.ing.stroj., ZAGREB, u struéni smijer za:
grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i
obradu vode, pod rednim brojem 1254, s danom upisa 17.06.2002.
godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva; KLEPAC NINA,
dipl.ing.stroj., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
inZenjer strojarstva” i pravc na obavijanje poslova temeliem &lanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u
svezi s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim
propisima.

3. Ovlasteni inZenjer strojarstva stjece pravo na “inzenjersku iskaznicu”
i "pecat".

4. Ovlasteni inZenjer strojarstva posiove iz totke 2. ovoga riesenja duzan
je obavljati stvarno i stalno.

5. Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je pladati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.




designoffice d.o.o.
i Zagreb, svibanj 2021.
na k.¢.br.3589/2

2
Obrazlozenje

KLEPAC NINA, dipling.stroj., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik
oviastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je na sjednici
odrzanoj 08.07.2002. godine postupak u povodu dostavlienog Zahtjeva, te je
temeliem ¢lanka 24. stavka 2. | Clanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
Clankom 5. stavkom 4. i glankom 23 Statuta Hrvatske komore arhitekata inZenjera u
graditeljstvu  ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva. Predmetna Odluka dostavljena
je struénoj siuzbi Komore na dovrietak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inzenjer strojarstva moze obavljati poslove projektiranja ifili
stuénog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili strunog nadzora.

Ovlasteni inzenjer strojarstva duzan je poslove projektiranja  ifili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno &lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva imenovana je stekla
pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku (“"Narodne novine" br. 53/91), predmet je rijegen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom liieku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog RjeSenja.

Dostaviti;

1. NINA KLEPAC, 10000 ZAGREB, KOZJAK 26
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

10



designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) i Pravilnika o sadrZaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN br. 98/99) izdaje se:

14.  1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA, broj 127-21
Ovlasteni inZenjer: Nina Klepac, dipl.ing.stroj.

Po rieSenju o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera: br. 1254

klasa: UP/I-310-01/02-01/1254, ur. broj: 314-01-02-1, Zagreb, 08. srpnja 2002., izdanog od Hrvatske komore

arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Investitor Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran
51000 Rijeka,
Trg Matije Vlacica-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Gradevina Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.Susak
Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

Z0P 7121

D 127-21

Ovaj projekt je uskladen sa sliedec¢im posebnim zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima:

ZAKONI:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN 98/19)

3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/18, NN 110/19)

4.  Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, NN

114/18, NN 110/19)
5. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

11



designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, NN 110/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15, NN 29/18)

. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republicki

zakon (NN 53/91)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18)
Zakon o Inspektoratu rada (NN 19/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18)
Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, NN 47/14, NN 61/17, NN 118/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/19)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14, NN 32/19)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, NN 111/18)

Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14, NN 95/15, NN 102/15, NN 68/18)
Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, NN 116/18)

PRAVILNICI

N —

o ok ow

10.
1.

12.
13.
14.

Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, NN 41/15, NN 105/15, NN
61/16, NN 20/17)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, NN 87/97)
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od poZara
(NN 62/94, NN 32/97)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN
29/13)

Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 14/11)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika
rada (NN 44/88)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL 62/73, NN 53/91)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL 38/89, NN 69/97, NN
53/91)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)

12



designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o zaétiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Pravilnik o tlatnoj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama (NN 58/10, NN 140/12)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Pravilnik o tehnickim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16)
Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivnja zakonitih mjerila u uporabi (NN 96/16)
Pravilnik o sustavu za pracenje, mjerenje i verifikaciju usteda energije (NN 71/15)

Pravilnik o tehnikim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije (SL 32/70, SL 20/90,
NN 53/91, NN 55/96, NN 158/03)

Pravilnik o ukaplienom naftnom plinu (NN 117/07)

Uredba o tvarima koje oSteCuju ozonski sloj i fluoriranim staklenié¢kim plinovima (NN 90/14)
Opéi uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19)

MreZna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19)

MreZna pravila transportnog sustava (NN 50/18, NN 31/19)

PROPISI | NORME

w N

© ®©o N o g M

1.
12.
13.

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11, NN 100/11, NN
130712, NN 81/13, NN 136/14)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, NN 70/18, NN
73/18, NN 86/18)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Nacin prorauna gubitaka topline (HRN EN 12831)

Proracun rashladnog opterecenja klimatiziranih prostora (VDI 2078)

HRN U.C2.202 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora (NN 53/91, 55/96)
HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

Tehni¢ka pravila za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrZavanije plinskih instalacija (HSUP-P 600 2.
izdanje)

Interni tehniéki propisi GPZ
Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u priruéniku Recknagel — Sprenger
Podaci proizvodaca opreme i uredaja

13



designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

POSEBNI UVJETI

Posebnim tehnickim uvjetima gradenja

2. Posebnim tehnickim uvjetima za gospodarenje gradevinskim otpadom koji nastaje tijekom gradenja
gradevine

3. Posebnim tehni¢kim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom ako se pojavljuje tijekom gradenja

U Zagrebu, svibanj 2021. Projektant, insenjers suojarstva
Niha/Klepac g
dip troj. - ’

254
Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

Prema Zakonu o gradniji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosi se:

15.  PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran
51000 Rijeka,
Trg Matije VlaCi¢a-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Gradevina Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak
Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

Z0P 7121

TD 127-21

Cijenu ¢ini dobava, doprema i ugradnja opreme potrebne za potpunu funkcionalnost gradevine po pitanju
strojarskih instalacija, tj..

- instalacija grijanja

- instalacija hladenja

- instalacija ventilacije
Ukupna procijenjena cijena iznosi: = 400.000,00kn

Slovima: Cetiristotinetisucakunainulalipa

U cijenu nije uraCunat PDV.

U Zagrebu, svibanj 2021.. wRIRiektan insenjera strojarstva
Niha/Klepac g
dipllihgstroj. 4

nierka strojarstva

Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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2.0. PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNICKIH MJERA | PROPISA

Investitor

Gradevina

ZOP

TD

Mapa

Datum

designoffice d.o.o.

Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran

51000 Rijeka,

Trg Matije Vlacica-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak

Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

7121

127-21

3/3

Zagreb, svibanj 2021.

Zagreb, svibanj 2021.
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

2.1.  PRIKAZ TEHNICKIH MJERA | PROPISA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
NA RADU

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) predoCuje se Prikaz
primijenjenih tehnickih mjera i propisa za primjenu pravila zastite na radu kako slijedi:

Investitor Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran
51000 Rijeka,
Trg Matije VlaCi¢a-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Gradevina Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak
Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

ZOP 7121

D 127-21
. Primijenjeni propisi:

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18)

Zakon o Inspektoratu rada (NN 19/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o zaétiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL 38/89, NN 69/97, NN 53/91)
Pravilnik o tlatnoj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o jednostavnim tlaénim posudama (NN 58/10, NN 140/12)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, NN 70/18, NN 73/18, NN
86/18)

13.  Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
14. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

15.  Nacin proraCuna gubitaka topline (HRN EN 12831)

16. Proracun rashladnog optere¢enja klimatiziranih prostora (VDI 2078)

17.  Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

© ®© N o gk whd =

— — —
D
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

18. Tehnicka pravila za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanije plinskih instalacija (HSUP-P 600 2. izdanje)
19. Interni tehnicki propisi GPZ

20. Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger

21. Podaci proizvodaca opreme i uredaja

Il. Prikaz rjeSenja

Moguéi izvori opasnosti

Od strojarskih instalacija u ovom projektu mogu nastati slijedeée po zdravlje i zivot opasne situacije za rad i boravak
ljudi:

- preveliki porast temperature prostora

- rotirajuéi dijelovi pojedine opreme

- buka

- udar elektricne struje

- nekontrolirano istjecanje rashladnog/ogrjevnog sredstva

- istjecanje kondenzata

Tehnicka rieSenja u svrhu eliminacije moguéih izvora opasnosti

U toku projektiranja, a radi sprieCavanja nastajanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi usvojena su slijedeca
rieSenja:
- opis uredaja i opreme, vidi - TEHNICKI OPIS

- nekontrolirani porast temperature sprije€en je elementima automatske regulacije, ¢ime se, u slucaju
prekoragenja temperature, ostvaruje prekid daljnjeg zagrijavanja

- sve instalacije izvode se kao nepropusne ¢ime je sprijeCeno oneciScenje prostora u objektu od istjecanja
- svirotirajuéi dijelovi nalaze se u uredajima zasticeni od sluajnog dodira
- sviradovi na odrzavanju i ¢i8Cenju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja

- zaStita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehni¢kim uputama i treba je ispitati
prema programu kontrole kvalitete

- izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom radiliStu urediti to radiliSte i osigurati da se radovi
obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja radova gradilite mora biti propisno oznaceno
i ogradeno

- mikroklimatski uvjeti svih prostorija odredeni su prema namijeni i propisima za doticne prostore
- koli¢ina svjeZeg zraka za sve prostore odredena je u skladu s namjenom prostora i vazeéim propisima

- zaStita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehnickim uputama i treba je ispitati
prema programu kontrole kvalitete

- svaoprema i armatura je uzemljena

- toplinski gubici svih prostorija su izraCunati sukladno standardu EN 12831

- toplinski dobici svih prostorija su izra¢unati sukladno standardu VDI 2078

- rezultati izracuna toplinskih gubitaka/dobitaka svih prostorija nalaze se u arhivi projektanta strojarskih instalacija
- cjevovodi su vodeni tako da se naprezanja ponistavaju u vidu “L”,"Z" i "U” kompenzatora

18



designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

- razmak izmedu cijevnih oslonaca ili zavjeSenja u funkciji je o promjeru i vrsti cijevi, temperaturi toplinskog medija,
te vrsti toplinske izolacije, kako ne bi do$lo do ugibanja cjevovoda izmedu dva oslonca

- na mjestima prodora cjevovoda kroz gradevinsko konstruktivne elemente obvezno se ugraduju proturne cijevi
koje omogucuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda i Stite gradevinsku konstrukciju od pucanja

- spajanje cjevovoda obavlja se zavarivanjem ili lotanjem, a na mjestima gdje dolazi armatura ista se ugraduje
prirubnickim ili vijanim spojem ve¢ prema namjeni ili koristenju medija

- svi elementi instalacija koji mogu do¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na agresivni
utjecaj iste

- sve zeljezne dijelove zastititi temeljnim premazom, a poslije obojiti masnom bojom prema izboru investitora, ako
su vidljivi

- ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradena opreme, uredaji i automatika odgovaraju projektiranim
uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristicnim tockama
postrojenja

- svaopremaiarmatura je uzemljena

- odvodenje kondenzata rijeSeno je ispustima, a instalacija je izvedena u padu

Zagreb, svibanj 2021. Projektant, isenjers srolr

stva
NiSéKlepac g

diplingstroj. "
jarstva
- 1254

Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

2.2.  PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10) predoCuje se Prikaz predvidenih tehniCkih mjera za zastitu
od pozara kako slijedi:

Investitor Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran
51000 Rijeka,
Trg Matije VlaCi¢a-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Gradevina Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak
Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

Z0P 7121

D 127-21
. Primijenjeni propisi :

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (NN 62/94,
NN 32/97)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13)
Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 14/11)

8.  Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
(NN 44/88)

9. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL 62/73, NN 53/91)

10. Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL 38/89, NN 69/97, NN 53/91)
11. Pravilnik o tlatnoj opremi (NN 79/16)

12. Pravilnik o jednostavnim tlaénim posudama (NN 58/10, NN 140/12)

13. Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger

14. Podaci proizvodaca opreme i uredaja

A

N o
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

II. Prikaz rjeSenja

Moguéi izvori opasnosti:

Kao mogudi izvori opasnosti u sklopu projektiranog sustava mogu se javiti slijedece pojave:
- stvaranje elektriénog luka ili iskre (kontakti prekidaca, sklopki ili sl.)
- zagrijavanje vodi¢a elektri¢ne struje na elektromotoru, prigusnici, zavojnici i sl.
- stvaranje statickog elektriciteta
- stvaranje mehanicke iskre zbog udara stranog tijela ili medusobnog trenja pojedinih dijelova ventilatora
- nepravilan izbor lokacije oprema (spremnika,armature i agregata)
- nedovoljna i neodgovarajuca oprema
- neispravnost uredaja
- nepravilno rukovanje uredajima
- nehigijenski uvjeti
- staticki elektricitet i udar groma

Tehnicka rieSenja u svrhu eliminacije moquéih izvora opasnosti:

- sva predvidena oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim standardima

- mjere protupozarne zaétite predvidene su sukladno vazeéim propisima

- mediji, materijali i oprema od kojih se sastoji instalacija je negoriva, vatrootporna i ne moze izazvati pozar
¢ime je moguénost izbijanja pozara minimizirana

- udar elektricne energije onemoguéen je predvidenim zatitnim mjerama navedenim u elektrotehni¢kom
projektu

- ulazak fizickih dijelova u sustave ventilacije spreCavaju zastitne mreZice na otvorima za distribuciju zraka

- izolacija toplih cijevnih razvoda, kanala i opreme, kao i hladnih cjevovoda vodenih iznad putova evakuacije
predvidena je negorivim materijalom klase A1 prema HRN EN 13501-1.

- prolazi cjevovoda kroz granice pozarnih sektora protupozarno su brtvijeni.

- cjevovod mora biti postavljen tako da je osiguran od ekspanzije, kontrakcije, vibracije i slijeganja tla

- instalacije freona smije izvoditi samo pravna ili fizicka osoba registrirana za izvodenje freonskih instalacija

Zagreb, svibanj 2021. Projektant insenjera strojarstva
Ni Klepac g
dipljingstroj. N— {

Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Investitor

Gradevina

ZOP

TD

Mapa

Datum

designoffice d.o.o.

Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran

51000 Rijeka,

Trg Matije Vlacica-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak

Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

7121

127-21

3/3

Zagreb, svibanj 2021.

Zagreb, svibanj 2021.
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

Temeljem Zakona o gradniji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) propisuje se sljedeci:
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta moraju provoditi
kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline. Program se odnosi na radnje koje
slijede nakon zavrsetka glavnog projekta i dobivanja gradevinske dozvole te pisane i crtane dokumente obvezne
u fazi pripreme gradenja.

Strojarske instalacije izvode se na temelju projekta Ciji je prilog ovaj program kontrole i osiguranja
kvalitete.

Sastavni dio projekta su: - svi prilozeni nacrti
- kompletni prora€uni
- tehnicki opis
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inzenjera, odnosno projektanta.

lzvodaé je duZan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojee stanje. Za sva eventualna
odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati ateste o ispitivanju.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i kasnije pokazalo
nekvalitetno izvodac je duZan o svom troku otkloniti.

Sva oprema, mjerni instrumenti, a naro€ito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati i u
djelovanju biti sigurni.

Funkcionalnu probu instalacije grijanja ispitivanje i regulacija vrsi se u periodu od 8 sati i trajanju od
jednog do viSe dana ovisno o sloZenosti i veli€ini instalacije te traZenju investitora. Ispitivanjem treba zapisnicki
ustanoviti:

- radili instalacija bez Sumova i udaraca
- rade li regulacijski sklopovi prema trazenim projektnim parametrima
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plo€ice na svim osnovnim elementima postrojenja kojima posluZitelj mora
rukovati

- postoje li upute za opsluzivanje postrojenjem

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te¢e od dana tehni€kog prijema, odnosno predaje
instalacije investitoru na koristenje. Garantni rok na kvalitetu izvrS8enog posla daje izvoda€ na rok od dvije
godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvoda¢ prema svojim uvjetima.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoda¢. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je
angazirao nestru¢nog izvodaca.

Za izvodenije freonskih instalacija potrebna je ovlaStena osoba koja posjeduju uvjerenje za obavljanje
djelatnosti prikupljanja, provjere propustanja, ugradnje i odrzavanja ili servisiranja opreme i uredaja koji sadrze
tvari koje o$teéuju ozonski sloj ili fluorirane staklenicke plinove

Tehni¢ka primopredaja instalacija nakon zavrsetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera
i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrSi i tehni¢ki pregled u svrhu dobivanja
uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici tijela nadleZznog za izdavanje uporabne dozvole.
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godiSnje treba izvrSiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja. Kontrola
uredaja i opreme, kao Sto su filteri, mjerni uredaji i sliéno vrsi se viSe puta u godini prema potrebi i tehnickim
uvjetima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehniCkim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

Preventivno odrZavanije, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehni¢ki osposobljene
i ovladtene od strane odgovorne osobe.

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO
PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED

- Elektricarske ateste na dodirni napon i otpor uzemljenja

- Zapisnik o tlacnoj probi

- Uvjerenje o kvaliteti cijevi

- Atesti ugradene opreme i materijala

- Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature.
- Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju.

Zagreb, svibanj 2021. Hra[gj@mﬂtﬂ;nlm stm)arm%g

Ni 9/K|epac
diplji -5troj. )
Oviaftena inzepjerka S rmifswaﬂ

Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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4.0. PROJEKTNI ZADATAK

Investitor

Gradevina

ZOP

TD

Mapa

Datum

designoffice d.o.o.

Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran

51000 Rijeka,

Trg Matije Vlacica-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak

Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

7121

127-21

3/3

Zagreb, svibanj 2021.

Zagreb, svibanj 2021.
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Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

Potrebno je izraditi glavni projekt instalacije grijanja, hladenja i ventilacije za potrebe adaptacije
liekarne. Projekt treba izraditi u skladu i prema arhitektonsko-gradevinskim rjeSenjima, uz primjenu najnovijih,
suvremenih tehnologija i ekonomi¢nih rjeSenja za eksploataciju i odrzavanje. Projektom treba predvidjeti
sliedece:

GRIJANJE, HLADENJE

Projektirati VRF sustav grijanja i hladenja. U pomo¢nim prostorijama i sanitarijama projektirati grijanje
elektriénim ogrijevnim tijelima.

VENTILACIJA

Potrebno je predvidjeti prisilnu ventilaciju sa rekuperacijom. Ustedu energije ostvariti iskoristenjem
toplinskog potencijala u odsisnom zraku pomoc¢u rekuperatora topline.
Razvod zraka izvesti od pravokutnih i okruglih kanala izradenih od pocin¢anog lima prema HRN DIN 24190.
Distribuciju zraka u prostorima predvidjeti sa anemostatima i ventilacijskim reSetkama.

Broj izmjena zraka u ventiliranim prostorima sukladan je sanitarnim propisima i tehnickim
normativima.

Projekt treba izraditi na osnovi dogovora sa investitorom, a u skladu s vazeéim zakonskim propisima,
standardima, normama i pravilima struke.

Zagreb, svibanj 2021. Za investitora:
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5.0. TEHNICKI OPIS

Investitor

Gradevina

ZOP

TD

Mapa

Datum

designoffice d.o.o.

Zdravstvena ustanova
Ljekarna Jadran

51000 Rijeka,

Trg Matije Vlacica-Flaciusa 3
OIB 97301922466

Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2
k.0.SuSak

Kvaternikova 65b, Vezica
51000 Rijeka

7121

127-21

3/3

Zagreb, svibanj 2021.

Zagreb, svibanj 2021.
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designoffice d.o.o.
Adaptacija ljekarne
na k.¢.br.3589/2 Zagreb, svibanj 2021.

Za Zdravstvenu ustanovu Ljekarna Jadran, 51000 Rijeka, na osnovi projekinog zadatka izraden je
STROJARSKI PROJEKT na nivou GLAVNOG PROJEKTA, kojim je obuhvacéeno:

1. Grijanje, hladenje, ventilacija

Grijanje/hladenje Na temelju projekinog zadatka i toplinskog proracuna gubitaka i dobitaka, izradena je
koncepcija grijanja i hladenja, putem VRV sustava (sustav s promjenjivim volumenom radne tvari) proizvodaca
kao Daikin.

Zrakom hladene jedinice VRV sustava namijenjene su za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske pumpe sa
ugradenim hermeti¢kim kompresorima i izmjenjivatem. Radni medij je ekolo$ki neSkodljiv plin R-410A.

Vanjska jedinica smjeSta se na krov gradevine prema dogovoru sa arhitektom. Jedinica se postavija na
betonsko postolje. Izmedu postolja i jedinice postavljaju se gumeni antivibracijski podlo&ci. Prilikom postavljanja
jedinice potrebno se pridrzavati minimalnih potrebnih udaljenosti od bo¢nih zidova i vanjske jedinice za pripremu
tople vode.

Freonske cijevi od vanjskih do unutarnjih jedinica toplinski se izoliraju poliuretanskom izolacijom min debljine
9mm i max. U= 0,041 W/mK.

Cijevi vodene u vanjskom prostoru dodatno se izoliraju mineralnom vunom u aluminijskom plastu.

VRV SUSTAV
Unutarnje jedinice. Unutarnje jedinice odabrane su ovisno o izracunatim potrebama te u izvedbi u dogovoru s
arhitektom. Sve unutarnje jedinice predvidene su kazetne i zidne izvedbe.

Cijevna mreZa. Vanjska i unutarnje jedinice povezane na jedan rashladni krug ¢ine jedan sustav. Za spoj se
koriste bakrene cijevi @9,52 — 028,58 mm predvidene za freonsku tehniku, izolirane s teSko gorivom toplinskom
izolacijom s parnom branom radi spreavanja roSenja i nepotrebnog gubitka energije. Od svakog glavnog
cjevovoda vode se ogranci do pojedinih unutarnjih jedinica, a spajanje je potrebno koristiti originalne spojne
elemente, tj. Y raCve koje se isporucuju u paru (za parnu i tekuéu fazu). Pri njihovu postavljanju potrebno je
postivati preporuke proizvodaca priloZzene uz proizvod kako bi se osigurala pravilna distribucija radne tvari.

Svi spojevi cjevovoda trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost. Tla¢na proba sustava provodi se
na 3,73 Mpa u trajanju od 24 sata. |zolaciju treba provjeriti na svim mjestima (spojevima) i po potrebi dodatno
izolirati trakom, takoder treba pripaziti pri u€vrd¢ivanju cjevovoda da ne dode do osteCenja izolacije.

Bakreni cjevovod unutar objekta vodi se najpovoljnijim putem — prema grafi¢kim prilozima do unutarnjih jedinica.
Zbirne cijevi freonskog razvoda vode se pod stropom do vanjske jedinice. Minimalna udaljenost izmedu vanjske
jedinice i prve racve treba postivati ovisno o izboru proizvodaca opreme.

Kondenzat. Pri radu unutarnje jedinice dolazi do stvaranja kondenzata na isparivacu. Stvoreni kondenzat
odvodi se polipropilenskim cijevima dimenzija @20/@40 do kanalizacijskih vertikala. Spoj cjevovoda za
kondenzat na kanalizacijsku vertikalu potrebno je izvesti s odgovaraju¢im sifonom radi spre€avanja Sirenja
neugodnih mirisa. Pri postavljanju cjevovoda za kondenzat voditi raéuna o obaveznom slobodnom padu od min
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1-2% u smijeru strujanja kondenzata, te voditi cjevovod sa Sto manje koljena i fazonskih komada.

Regulacija prostorija. Regulacija temperature prostora vrsi se pojedinano za svaki prostor preko Zi¢anih
elektronskih prostornih regulatora sa LCD displejom i tjiednim programskim satom za upravljanje i kontrolu.
Regulacija je opremljena sa sljede¢im funkcijama: on/off, rezim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija
lamela, postavke ESP-a, signalizacija greSke, signalizacija zaprljanosti filtra i tjedni program rada.

Grijanje WC-a WC ¢e se zagrijavati elektriénim kupaonskim dekorativnim radijatorom.

Ventilacija Za potrebe prozradivanja predvidena je prisilna ventilacija putem rekuperatorskih jedinica.
Rekuperatorske komore smjestaju se u spustenom stropu.

Zrak se od komora do usisnih i odsisnih mjesta distribuira putem limenih pocin¢anih kanala, odgovarajucih
dimenzija, vodenih u spustenom stropu.

Vodovod i kanalizacija Od postojece sanitarne i tehnoloke opreme u ljekarni su bila ugradena tri sudopera,
vindabona i perilica. Svi uredaji se demontiraju, njihove instalacije vodovoda i kanalizacije takoder je
Samo na dva mjesta koristit ée se postojeéi prikljuéci instalacija, na koje ¢e se prikljuditi novi uredaji, a to su
dva sudopera i perilica. Uz sudopere ¢e se ugraditi niskotlacni, niskomontazni , 10-litarski elektricni bojleri
za pripremu tople vode. Za novi sudoper u prostoriji za boravak, dovod vode profila 215 mm i odvod vode
250/70 mm izvest ¢e se po postojeCem arm. bet. zidu kroz prostorije skladidta i spremista. Nakon montaze
cijevi je potrebno zastiti obzidivanjem. Za potrebe odvoda kondezata od podstropnih klima jedinica izvest ¢e
se prikljuéci na odvod u kanalizaciju preko zidnih sifona.

Zagreb, svibanj 2021. Projektant : ivsenjera swojar

Hrvatska stva
o =
dipljingstroj. ) ’

S 1254
Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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6.1. PRORACUN TOPLINSKIH DOBITAKA

Za potrebe proraCuna toplinskog opterecenja napravljen je elaborat Fizikalna svojstva gradevine.
Koeficijenti prolaza topline za pojedine gradevinske konstrukcije (zaokruZene vrijednosti) iznose:

- vanjski zid kvz = 0,4 W/m2K
- unutarnji zid-negrijano kuz = 0,4 W/m2K
- krov kmn = 0,6 W/m2K
- medukatna konstrukcija- grijano kmg = 0,6 W/m2K
- vrata kst =2,0 W/m2K
- prozor kst = 1,80 W/m2K

IzraCun transmisijskih dobitaka prema VDI 2078 programskim paketom INTEGRA na PC raCunalu i
nalazi se u arhivi projektanta strojarskih instalacija.
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6.2. PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Za potrebe proracuna toplinskih gubitaka napravljen je elaborat Fizikalna svojstva gradevine.
Koeficijenti prolaza topline za pojedine gradevinske konstrukcije (zaokruzene vrijednosti) iznose:

- vanjski zid kvz = 0,4 W/m2K
- unutarnji zid-negrijano kuz = 0,4 W/m2K
- krov kmn = 0,6 W/m2K
- medukatna konstrukcija- grijano kmg = 0,6 W/m2K
- vrata kst =2,0 W/m2K
- prozor kst = 1,80 W/m2K

Proracun ukupnih gubitaka topline napravljen je na racunalu prema postupku normiranom u EN
12831. pomocu testiranog racunalnog programa, a zasniva se na sljede¢im izrazima:

D, =Dy, +D,;; W
@, =(H;-H +Hp g +H ) (@O —0©,); W

T ,iue

@, ; - normalni transmisijski toplinski gubici; W
®, ; -normalni ventilacijski toplinski gubici; W

Hr,je — koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema okolici; W/K

Hrive — koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema negrijanim prostorijama, W/K

Hr.q [W/K] - koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema tlu; W/K

Hr i [W/K] - koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka izmedu susjednih grijanih prostorija; W/K
Oint; — temperatura prostorije; “C

O — vanjska projektna temperatura — nacionalni dodatak; ['C]

IzraCun transmisijskih gubitaka izvrSen je prema HRN EN 12831, programskim paketom INTEGRA na
PC racunalu i nalazi se u arhivi projektanta strojarskih instalacija.

Zagreb, svibanj 2021. Rraiektanbr intenjera s(rolarsn;g

enierka strojarstva
1254

a Klepac, dipl.ing.stroj.
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Hrvoje Kraja¢ dipl.ing.arh.

projektant

Nina Klepac, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora infenjera strojarstva

mijerilo

datum

svibanj 2021.

list broj
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